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Laboratof, pracovisté Jindfichuv Hradec

Jiraskovo pfedmésti 622/111, 377 32 Jindfichliv Hradec

tel.: 384 361 898, 387 761 795

e-mail: jana.fiedlerova@cevak.cz

Zkusebni laboratof €. 4056, posouzena ASLAB - Stiediskem pro posuzovani zplsobilosti
laboratofi, dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 22332/2020

Zadavatel: Méstska Vodohospodaiska s.r.o.
Na Kopecku 1341
37901 Trebon

Vzorek Cislo: 37414
Misto odbéru: Trebon, Lazné Aurora
Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 16.11.2020
Typ vzorku: prosty Cas odbéru: 12:10
Typ rozboru: kraceny Datum a ¢as pfijmu: 16.11.2020 - 14:00
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 16.11.2020 - 24.11.2020
Qdebral: Kolar Radek
Postup odbéru: SPP-200 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN IS0 5667-3, SN 1SO 5667-5, GSN EN 1SO
5667-14, CSN EN ISO 19458, Vyhlaska MZd CR &.252/2004 Sb.)
Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zku$ebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva 7 mg/l Pt 20% | SPP-§ A | 20 MH | vyhovuje
Zakal <1,0 ZF(n) SPP-9 A 5 MH | vyhovuje
Pach prijatelny SPP-10 A prijatelny MH | vyhovuje
Konduktivita (25°C) 24,0 mS/m 5% | SPP-11 A 125 MH | vyhowuje
H 7.8 01 SPP-12 A 65-95 MH | vyhovuje
CHSK-Mn 1,3 ma/l 10% [ SPP-13 A 3,0 MH |  vyhovuje
Ameniak a NH4+ 0,02 mag/l 20% | SPP-3 A 0,50 MH | vyhovuje
Dusitany 0,01 mg/| 10% | SPP-7 A | 050 NMH | vyhovuje
Dusiénany 0,50 mgil 15% | SPP6 A | 50 NMH | vyhovuje
Chut piijatelna SPP-10 A piijatelna MH | vyhovuje
|Chlor volny <0,03 mgll SPP-15 AM|[ 03 MH | vyhovuje
Teplota 12,3 G SPP-22 AM| 8-12 DH
Mangan 0,02 mg/l SPP-27 N 0,050 MH | vyhovuje
Zelezo 0,03 mgll 10% | SPP-14 A 0,20 MH | vyhovuje
Koliformni bakterie 0 KTJ/100m SPP-18 A loD MH | vyhovuje
Escherichia coli 0 | KTJ/100ml| SPP-16 A 0 NMH | vyhovuje
Podty kolonil pfi 36°C 6 KTJAmi SPP-17 A | 40 MH | vyhovuje
Pogty kolonii pfi 22°C 10 KTJHm SPP-17 A | 200 MH |  wyhovuje
Abioseston <1 % SOP £.207 P1| A | 5 MH | vyhovuje
Zivé organismy 0 jedinci/m SOP £.207 PIl A |0 MH | wyhovuje
Pocet organismd 0 fedinci/ml SOP £.207 P1] A | 50 MH | vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlaska MZd &.252/2004 Sh., pfiloha &.1 v platném znéni

Prehled zkusSebnich metod:
SOP ¢.207 (CSN 75 7712, CSN 75 7713)
SPP-10 (CSN EN 1622)

SPP-11 (CSN EN 27888)

SPP-12 (CSN ISO 10523)

SPP-13 (Interni postup)

SPP-14 (CSN IS0 5332)

SPP-15 (CSN EN IS0 7393-2)

SPP-16 (CSN EN 1SO 9308-1)

SPP-17 (CSN EN 150 6222)
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Prehled zkusebnich metod:
SPP-22 (CSN 75 7342)

SPP-27 (CSN 83 0520-21A)

SPP-3 (CSN SO 7150-1)

SPP-6 (CSN (SO 7890-3)

SPP-7 (CSN EN 26 777)

SPP-8 (CSN EN 1SQ 7887)

SPP-9 (CSN EN 1SO 7027-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozSifena standartni nejistota pro koeficient rozsiteni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
piiblizné 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na visledky pod mezi stanovitelnost.

NMH - nejvys$i mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporuéena hodnota

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S, P1, P2 - zkoudka provedena externim poskytovatelem

Prohlaseni:

Pri hodnoceni dle vyse zminéné vyhlagky bylo pouito rozhodevaci pravidlo ,Sdllené riziko", kde nejistota mé&feni neni zohledfiovana.
Vysledky zkouSek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Protokol o zkousce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciha pracovisté reprodukovan jinak nez cely.

Pfipadné reklamace budou feSeny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratori’, éEVAK @5
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